
REPROGRAMADO TERMINAL ENERGEX
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NOTA:

N/A

Póliza de  Compresores de aire N/A

Póliza de Planta de emergencia N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ACTIVIDADES SEMANALES

Limpieza de almacén 

Limpieza integral del sistema contraincendios 

N/A

N/A

BBA-2201,BBA-2202, BBA-
2401, BBA-2402,BBA-2601, 

Lubricación de bombas y pruebas

N/A

N/A

N/A

N/A

Instalaciones eléctricas y canalizaciones electricas. N/A

Póliza UPS N/A N/A

** La periodidicad de las actividades de mantenimiento puede variar dependiendo de las instalaciones, condiciones y 
demanda de la Planta. El listado de las actividades de mantenimiento es no limitativo.

* Clave del equipo asignada en el cuadro de Mtto. Por equipos y componentes.

Limpieza de áreas de estacionamiento

N/A

N/A

N/A

Inspección de tanques cada 5 años después de su segunda inspección con pruebas no destructiva o 
dependiendo los resultados de la inspección.

Limpieza de baños Disposición de residuos peligrosos.

Prueba hidrostatica, hermeticidad y no destructivas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Limpieza en interior de tanques.

NOTA: Si el mantenimiento preventivo se realiza una semana antes o después con respecto a la fecha 
programada, no es necesario justificar dicha actividad. En el caso de que el mantenimiento preventivo se 
realizara fuera del tiempo antes mencionado, dicha actividad requiere ser justificada en observaciones.

Limpieza de oficinas

Limpieza de comedor
Limpieza área de carga y descarga 
Limpieza área de tanques
Limpieza de elementos protectores

Inspección de soportes de la red contraincendio

Mantenimiento General de pintura

Inspeccion visual de tuberia

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Válvulas de presión vacío y/o Venteo de tanque

14

Inspección de bombas (mantenimiento basico)

Inspeccion y pruebas del sistema contraincendios 
(Póliza)

16
CLAVE DEL EQ. P/MTTO. 

*

N/A

Limpieza de registros y rejillas

N/A

OBSERVACIONES

N/A

44

N/A

SEPTIEMBRE

31

N/A

Inspección del dique N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

48 49 50 51

N/A

N/A

N/A

Elaborado por: Fecha de Elaboracion:

Inspección visual del sistema de tierras y pararrayos
Inspección visual de tubería, niplería y soportería 

ACTIVIDADES DIARIAS

Inspección visual de drenajes y separador de aceite 

26/01/2021

1 2

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL 
(INCLUIDAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ANUAL (INCLUIDAS 
PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)

Pruebas en Alarmas 

Inspección de los Sistemas de control

Acondicionamiento de válvulas 

Prueba de funcionamiento de tableros, transmisores y 
cualquier dispositivo eléctrico de la red contra incendio.

Funcionamiento correcto de la válvula principal del 
sistema contra incendios y del sistema de drenaje

Póliza sistema de supresión

Mantenimiento general de señalización

Inspección visual de la instalación Eléctricas

N/A

N/A

N/A

10

ENERO

REALIZADO:

FT-221

Nombre de la planta: 

29 30 40 41 46 47

JONATHAN BAEZ

36 5317 383523 27 37

ABRIL MAYO

45 52

OCTOBRE

Codigo

18 19 20

NOVIEMBRE DIECIEMBRE

3925 26 28

NO REALIZADO:

22

Revisión 

32 33 34

2020

JUNIOMES 

3 4SEMANA 

MARZO

24

FEBRERO

6 7 8 9 42 4311 12 135

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR PERIODICIDAD**

N/A

N/A

N/A

TV-22, TV-23, TV-24,TV-
25, TV-26, TV-27,TV-28.

Verificación de extintores 

Revision y limpieza del drenaje pluvial y aceitoso o 
separador de aceite.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO E INSPECCION 
CADA 30 DIAS (INCLUIDAS PRUEBAS DE 

FUNCIONALIDAD)

Revisión del arrestador de flama

Pruebas en paro de emergencia

Revisión y pruebas de Sensores de tanques

Verificación de alumbrado

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BBA-2201,BBA-2202, BBA-
2401, BBA-2402,BBA-2601, 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

AGOSTOJULIO

PROGRAMADO:

Recarga de extintores 

Desmontaje de mangueras y  limpieza.

2115

Pruebas en los Sistemas eléctricos y de protección

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 
(INCLUIDAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)

Fecha de revisión 

16/12/2019

Revison de Tanques

Limpieza de Tinaco

Limpieza superficial  de Tuberías, valvulas  y accesorios

FORMATO Programa de Mantenimiento e Inspección

N/A


